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Zusammenfassung   

Prüfergebnisse / Test Results 
Auftragsnummer / Order No. 

-- 
Die Prüfungen wurden nach folgenden Vorschriften durchgeführt: 

Tests were performed according to:  

DIN EN 60529:2000-09 Degrees of protection provided by enclosures  

Durchgeführte Prüfung 
Test performed 

Betriebsart 
Operation mode 

Prüfergebnis 
Testresult 

Betrieb 
Operating 

Transport/ 
Lagerung 
Transport/ 
Storage 

Schutzartprüfung IP25 / IP-Protection IP25 

     

Bemerkungen / Remarks: 
Eine abschließende Funktionskontrolle obliegt dem Auftraggeber. 
The final evaluation will be performed by the applicant. 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgestellte Prüfmuster. Ohne schriftliche Genehmigung des 
Prüflabors darf der Prüfbericht auszugsweise nicht vervielfältigt werden. The test results relate only to the individual item which has been 
tested. Without the written approval of the test laboratory this report may not be reproduced in extracts. 

Datum / Date Geprüft von / Tested by Freigabe durch / Checked by  Prüfergebnis / Test Result 

 

Erfüllt / Passed 

 

Nicht erfüllt / Not passed 

11. März
2010 

 

Reinhold Markl 
verantwortlicher Prüfer

 

Johann Roidt 
Laborleiter  
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